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Messung

Periode Winterhalbjahr
Oktober 2024 bis März 2025

Zeitraum Nachts
23:00 bis 07:00 für Schlafzimmer
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Haus Lüftungssystem Wohnungen Wohnungen mit Sensoren Schlafzimmer mit Sensoren

A Abluftanlage mit Feuchteregelung 41 2 3

B Abluftanlage mit Feuchteregelung 34 4 5

C Abluftanlage mit CO₂-Regelung 36 4 6

D Abluftanlage mit CO₂-Regelung 12 2 8

E Abluftanlage mit CO₂-Regelung 32 12 17

nicht aussagekräftig



Raumluftqualität im Winterhalbjahr
Haus B
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Median-Werte liegen nahe beieinander.



Raumluftqualität im Winterhalbjahr
Haus C
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Häufigere Schliessung der Aussenbauteilluftdurchlässe wegen Bahnlärm erwartet. 

Nicht bestätigt. 



Raumluftqualität im Winterhalbjahr
Haus D
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Fehler im Gebäudeleitsystem. Teilweise längere Abwesenheit vermutet.



Raumluftqualität im Winterhalbjahr
Haus E
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Raumluftqualität im Winterhalbjahr
Haus E
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– Grosse, nicht abschliessend erklärbare Unterschiede

– Auch in den Bädern oft über 1'000 ppm und Volllast (Präsenz oder CO2-Konzentrationen > 2'000 ppm)

– Die Regelkurve (Messung � Spannungssignal) wird eingehalten

– Weitere mögliche Gründe

– Verschlossene Aussenbauteilluftdurchlässe

– Hohe Belegungen (z. B. Kinder und Eltern)

– Geschlossene Schlafzimmertüren

– Weitere Abklärungen nötig



Raumluftqualität im Winterhalbjahr
Haus E
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– Median rund 40 % unter dem Hunziker-Areal
� Energieeinsparungen

– Ausreisser in Haus D wegen Atelierräumen

– Tiefes 10. Perzentil in Haus D wegen längerer 
Periode inaktiver Regelung

– Ergebnisse von Haus D sind mit Vorsicht zu 
interpretieren

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

C D E Hunzikerareal,
Alle

Hunzikerareal,
ABL mit ALD

m
3 /

h·
m
2

Abluftvolumenstrom

04.11.25Lemon Consult AG 10

Fazit
Mit einer CO2-Regelung der Abluftventilatoren gegenüber einer Konstantvolumenstromregelung kann von 
einem 40 bis 50 % tieferen durchschnittlichen Abluft-Volumenstrom ausgegangen werden. 



Lüftungsbedingter Heizwärmeverbrauch

Fazit
Lüftungsbedingter Heizwärmeverbrauch gegenüber SIA 380/1:2016 um zwei Drittel reduziert. 
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Treibhausgasemissionen & Kosten
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Die Wartungskosten und -emissionen des Hobelwerks basieren auf Schätzungen.



Schlafen Sie nachts im Winter mit offenen Fenstern?

– Starke Häufung in Haus D – aufgrund nicht 
funktionierender Lüftung

– Befragung und Wärmebildkamera sagen 
Gegenteiliges

– Häuser A und B ähnlich wie Hunziker-Areal
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Nehmen Sie Zugluft wahr?

– Schlechteres Ergebnis der CO2-geregelten 
Abluftanlage

– Allenfalls aufgrund von höheren Volumenströmen

– Gegenüber Hunziker-Areal leicht weniger 
Zugluftprobleme
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Ständig Manchmal Nein



Zusammenfassung

Einschränkungen
– Kleine Stichprobe
– Grosse Bandbreite

Fazit
– Mittlere bis moderate Raumluftqualität
– Geringere Zuglufterscheinungen gegenüber 

Dauerbetrieb
– Tieferer Strombedarf
– Tiefere Erstellungskosten gegenüber zentraler 

Lüftungsanlage
– Tiefere Treibhausgasemissionen

Herausforderungen
– Lärmprobleme im Haus C
– Sensorprobleme im Haus D
– Ausreisser im Haus E

Nächste Schritte
– Informationsanlass für Bewohnende
– Regelkurve optimieren und Auswirkungen 

auswerten
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